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TYRIMY PROTOKOLAS Nr. TP24-08581
Uzsakovas:

UAB ,.Elektrény komunalinis dkis"
Elektrinés g, 8, 26108 Elektrénai,

Uzsakymo Nr. U24-04638
Uzsakymo data: 2024-03-27
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D A = =
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Bandymai / tyrimal "4,;’;\\.\\‘\
|SO/IEC 17025 Liis
Nr. LA.01.142

GAFTA ir FOSFA
LABORATORIJA-NARE
psl:1/2

2024-04-02

Méginiy paémimo data: 2024-03-27

Méginys gautas: 2024-03-27

Tyrimai pradéti: 2024-03-27

Tyrimai baigti: 2024-04-02

Méginj paemé: UAB ,Elektrény komunalinis dkis"

Méginio

skaicius, 22°C (A) 1ml 2
LST EN ISO 6222:2001

Nr. Tiriamasis objektas Analizé Rezultatas
mz24-18143 | 3. Naujujy Kietaviskiy vandenvietés vanduo. Svajoniy g. Drumstumas (A) 0.4 NTU
7.8.40val, 1,51 LST EN ISO 7027-1:2016, idskyrus 5.4 p.
Gelezies kiekis (A) 91.4 ug/l
LST EN ISO 11885:2009
KoliForminiy bakterijy skaiius {(A) 100 <1ksy "
ml
LST EN 1SO 9308-1:2014; LST EN ISO
9308-1:2014/A1:2017
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) <1ksv "
skaicius (A) 100 ml
LST EN ISO 9308-1:2014; LST EN ISO
9308-1:2014/A1:2017
Kultivuojamyjy mikroorganizmy 11 ksv

Kvapo slenkstis (N) Priimtinas vartotojams ir
SVP 5.4-112 be nebiidingy pokyciy
Skonio slenkstis (N) Priimtinas vartotojams ir
SVP5.4-112 be nebiidingy pokyciy
Savitasis elektrinis laidis (20 °C) () ¥ 591 pS/cm
LST EN 27888:2002
Vandens spalva (A) 5mg/L Pt
LST ENISO 7887:2012, Cmetodas
pH verte () ) 7.4 :
LST EN ISO 10523:2012
Zarniniy enterokoky skaigius (A) 100ml <lksy !

LST EN ISO 7899-2:2001




TYRIMY PROTOKOLAS Nr. TP24-08581
psl: 2/2

Tyrimy protokolas parengtas elektroniniu bidu ir galioja be parado. Tyrimy rezultatai susije tik su gautais tiriamaisiais méginiais. Tyrimy
protokolg dalimis dauginti leid¥iama tik su rastisku ,Eurofins Labtarna Lietuva®, UAB sutikimu. Tyrimy protokolas gali bati keitiamas per
14 kalendoriniy dieny nuo jo gavimo. (A) — akredituotas tiriamasis parametras. (N) — neakredituotas tiriamasis parametras. (S) -
subrangovy tyrimo metodas. (3) - subrangovy akredituotas tiriamasis parametras. (n) - subrangovy neakredituotas tiriamasis
parametras. .M. — sausoje medziagoje. < - rezultatas mazesnis uz nustatymo riba. ISpléstiné neapibréztis apskaiciuota standarting
neapibréztj padauginus i$ aprépties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui atitinka 95% pasikliovimo lygj. Mikrobiologiniy tyrimy
sumine standartiné neapibréztis isreikiama atkuriamumo standartiniu nuokrypiu. Méginio paémimo jtaka matavimo neapibrézdiai
nevertinama. I€ uZsakovo gauta informacija nurodoma $iose tyrimy protokolo vietose: Uzsakovas; Méginio paémimo data; Méginj
paémé; Tiriamasis objektas. Visos tyrimy atlikimo salygos yra apragytos masy Tyrimy politikoje, su kuria JUs galite susipaZinti
www.eurofins.lt.

1) jetkomy mikroorganizmy neaptikta
2 gajimas giluminiu badu, naudotas mieliy ekstrakto agaras, inkubacija (68+4)val
3) Matavimo temperatara 20.2 °C. Pataisa daroma naudojant temperatiros kompensavimo jtaisa.

Tyrimy rezultatus patvirtino: Protokola i¢davé Klienty aptarnavimo skyriaus
leva Mikalauskaité, Chemijos skyriaus vedéja darbuotojas:

Evelina Krukonyté, L.e.p. mikrobiologijos skyriaus | Biruté Slugina, 2024-04-02

vedéja

TYRIMY PROTOKOLAS

*\ ANALYTICAL REPORT

-Tyrimy protokolo pabaiga-
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Uzsakymo data: 2024-05-29
Méginio |

+% eurofins

i

Eurofins Labtarna Lietuva”, UAB
Kauno g. 1A, LT-01314 Vilnius, Lietuva
info@labtarna.lt, www.eurofins.lt

Tel.: +370 620 32211

TYRIMY PROTOKOLAS Nr. TP24-16044
Uzsakovas:

UAB ,Elektrény komunalinis dkis"
Elektrinés g, 8, 26108 Elektrénai,

Uzsakymo Nr. U24-08274

Nr.

| M24-31709

Tiriamasis objektas

3. I\I-auijq-K-iéit;viékiq va?wdéhﬁéEég v_anﬁduo Svajoniy g.

7.8.40val,, 15°C, 41

Labtarna

I

NACIONALINIS
AKREDITACIIOS BIURAS

©

Bandymai / tyrimai
1SO/IEC 17025

Nr. LA.D1.142

GAFTA ir FOSFA

LABORATORIJA-NARE

psl:1/5
2024-06-14

Méginiy paémimo data: 2024-05-29

Méginys gautas: 2024-05-29

Tyrimai pradéti: 2024-05-29

Tyrimai baigti: 2024-06-13

Méginj paémé: UAB LElekerény komunalinis okis”

o -——--*‘I*_#—'Ell_zélf,—v

e
1,2-dichloretano kiekis (A) 1
LST EN ISO 10301:2000, idskyrus 3 skyriy
" Bromdichlormetano kiekis (A) 2)
LST EN 1SO 10301:2000, i&skyrus 3 skyriy
Bromdichlormetano, Bromoformo,
Chloroformo ir Dibromchlormetano
suma (N)
LST EN ISO 10301:2000, idskyrus 3 skyriy

BromoFormo kiekis (A) 2
LST EN 150 10301:2000, igskyrus 3 skyriy
B Chloroformai-eltims(_m—zr—_ﬁ
LST EN ISO 10301:2000, isskyrus 3 skyriy
Dibromchlormetano kiekis (A) ?
LST EN IS0 10301:2000, i3skyrus 3 skyriy
Tetrachloreteno kiekis (A)
LST EN ISO 10301:2000, isskyrus 3 skyriy
Trichloreteno kiekis (A) ? a
= Iil’ EN I1SO 10301:2000, isskyrus 3 skyriy
T akilamidas(@
PB/I/9/C:01.05.2011 (S)

<0.5 pg/l

<0.1 ug/l

<b?ug/l

<0.7 pg/l

<05 pafl

<0.6 pg/l

<0.040 pg/l %

Aldrino kiekis (3) ¥
LST EN IS0 6468:2000
B Dieldrino kiekis (A |
LST EN IS0 6468:2000
Heksachlorbenzeno kiekis SE

LST EN 1SO 6468:2000

<0.005 pg/l

<0025u9 |

<0.005 pg/l




[ Méginio |
| i}

Tiriamasis objektas
Nr. |

ii 7.8.40val, 15°C, 4 |
i
|
|
|

} - = o - e ———————————— — S
| M24-31709 \ 3. Naujyju Kietaviskiy vandenvietés vanduo. Svajoniy g.

}__

TYRIMY PROTOKOLAS Nr. TP24-16044

e

Analizé

psl: 2/5

Rezultatas —~

Heptachlor-epoksido kiekis (A) 3 W
LSTEN IS0 6468:2000 -
Pesticidy suma (N) ¥ <0.025 pg/l
LST EN ISO 6468:2000 |
Aliuminio kiekis (A) 12.1 pg/l
LST EN SO 11885:2009 =
Arseno kiekis (A) <1.6 pg/l
LSTEN SO 11885:2009 |
Boro kiekis (A) 0.045 mg/l
LSTEN ISO 11885:2009
Chromo kiekis {A) <0.52 pg/l
LST EN SO 11885:2009
Geleties kiekis (A) 73.0 po/t
LST EN 150 11885:2009
Kadmio kiekis (A) <0.4 pg/l
LST EN ISO 11885:2009
Mangano @is (A) 7.72 pg/l
LSTENISO 118852009 |
Natrio kiekis (A) 10.6 mg/l
LST EN ISO 11885:2009
Nikelio kiekis (A) 4.43 pg/l
LST EN 1SO 11885:2009
Seleno kiekis (A) <28l
LST EN ISO 11885:2009
Stibio kiekis (A) T <28pg/l
LSTEN SO 11885:2009
Vario kiekis (A) 0.013 mg/l
LST EN 1SO 11885:2009
Svino kiekis (A) <0.9 pg/l
LST EN ISO 11885:2009
Amonio kiekis (A) <0.05 mg/l |

LST ISO 7150-1:1998

B E




|
|

Méginio
Nr.

M24-31709

Tiriamasis objektas

Y T
3. Naujuju Kietaviékiy vandenvietés vanduo. Svajeniy g.

7.8.40val, 15°C, 41

TYRIMY PROTOKOLAS Nr. TP24-16044

Analizé

Benz(a)pireno kiekis (A) *
LST EN 1SO 17993:2004

e e
<0.003 pg/l

psl.: 3/5

Rezultatas

Benz(b)Fluoranteno kiekis (A) * <0.013 pg/l
LST EN IS0 17993:2004
Benz(ghi)perileno kiekis (A) 5) <0.006 pg/l
LST EN ISO 17993:2004
ﬁlanz(k)ﬂuoranteno kiekis (A) 3 —#Tﬁ'@'@r ]
LST EN 1SO 17993:2004 ]
_Ig[ﬁliniu aromatiniy angliavandeniliy <0.013 pg/l
suma (N) ©
LST EN ISO 17993:2004
™ Inden(1,2,3-cd)pireno kiekis (A) 5) <0.006 pg/l
LST EN 1SO 17993:2004
’»_ " Benzenas(N)” <0.25 pg/l l
? SO 11423-2:1997
= Bromatas (a) _ <2.0 pg/l -
PN-EN 15O 11206:2013-07 (5)
Chlorido kiekis (A) & <6.5 mg/l
LST EN ISO 10304-1:2009
Fluorido kiekis (&) ® 0.44 mg/l
LST EN 15O 10304-1:2009
Nitrato kiekis (A) ¥ <7.0 mg/l ,
 LSTENISO 10304-1:2009 [ _i
Sulfato kiekis (A) ® <6.2 mg/l '
LST EN ISO 10304-1:2009
Cianidai {N) <6.0 pg/l B
LST ISO 6703-1:1998
Drumstumas (A) 0.7 NTU i
LST EN 1SO 7027-1:2016, i¥skyrus 5.4 p.
Epichlorhidrinas (a) <0060 pg/l
PB/1/31/B:13.06.2011 (5)
Gyvsidabrio kiekis (Aj L TU.(TZ;;.IQ,“ ]

} LST EN 1SO 12846:2012, isskyrus 6 sk-




TYRIMY PROTOKOLAS Nr. TP24-16044
psl.: 4/5

Magmie ]| s T 7”4] - T
N Tiriamasis objektas Analizeé Rezultatas
- | e e e S et }__‘_————‘—"_—-—f————_h—
| Mz4-3nogW'B._Nauju}u_!(ietaviékiq vandenvietés vanduo, Svajoniy g. KoliForminiy bakterijy skaitius {A) 100 6.0 ksv
‘ 7.8.40val,, 15°C, 4 ml
| l LST EN ISO 9308-1:2014; LSTEN 1SO
1 1 9308-1:2014/A1:2017 NN
‘ | " Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) <1 ksv?
' \ kaicius (A) 100 ml
} \ LST EN IS0 9308-1:2014; LSTEN 15O
i 9308-1:2014/A1:2017 |
l; " Kultivuojamuyjy mikroorganizmy 5.0 ksv
s l skaigius, 22°C (A) 1mlL ¥
' LST EN IS0 6222:2001
\ Kvapo slenkstis (N) Priimtinas vartgt—o]amsT
i | SVP 5.4-112 be nebtdingy pokyciy
; l I Skonio slenkstis (N) 1 Priimtinas vartotojams ir
\_ ‘, SVP5.4-112 be nebadingy pokyéiy
i l " Nitrity kiekis (A) ! <0.03 mg/l 7
| B LSTEN 26777:1999 B |
permanganato indeksas (A) 1.6 mg 02/l

l LST EN SO 8467:2002
{ Savitasis elektrinis laidis (20 °C) (A) ) 544 pSfem
i LST EN 27888:2002 N ‘ -
! vandens spalva (A) 3 mg/LPt
‘ i LST EN ISO 7887:2012, C metodas

7 Vinilo chloridas (a) | '—:()E.S—;gww—ﬁ
! I PN-ISO 11423-1:2002; PN-EN ISO 10301:2002
? ‘ ©
L pH verte (A) ' 7.6
i LST EN 1SO 10523:2012
‘ Zarniniy enterokoky skaicius (A) 100ml <1 ksv?

LST EN ISO 7899-2:2001 L

|

Tyrimy protokolas parengtas elektroniniu bdu ir galioja be parao. Tyrimy rezultatal susije tik su gautais tiriamaisiais méginiais. Tyrimy
protokola dalimis dauginti leidZiama tik su rastisku ,Eurofins Labtarna Lietuva®, UAB sutikimu. Tyrimy protokolas gali bati kei¢iamas per
14 kalendoriniy dieny nuo jo gavimo. (A) - akredituotas tiriamasis parametras. (N) - neakredituotas tiriamasis parametras. (S)-
subrangovy tyrimo metodas, (a) - subrangovy akredituotas tiriamasis parametras. (n) - subrangovy neakredituotas tiriamasis
parametras. .M. — sausoje medziagoje. < - rezultatas maZesnis uz nustatymo riba. ISpléstine neapibréztis apskaiciuota standarting
neapibrézt padauginus i$ aprépties daugiklio k=2, kuri esant normaliam ckirstiniui atitinka 95% pasikliovimo lygi. Mikrobiologiniy tyrimy
suminé standartiné neapibréZtis idreiskiama atkuriamumo standartiniu nuokrypiu. Méginio paémimo jtaka matavimo neapibréziai
nevertinama. IS uzsakovo gauta Informacija nurodoma Siose eyrimy protokolo vietose: Uzsakovas; Méginio paémimo data; Méginj
paémé; Tiriamasis objektas. Visos tyrimy atlikimo salygos yra apraytos masy Tyrimy politikoje, su kuria JOs galite susipazinti
www.eurofins.lt,

1) Ekstrakcijos tirpiklis — heksanas, analités koncentracija apskaiciuota taikant iZorinio standartc metoda, tyrimo rezultatas koreguojamas
pagal i¥gava kai koncentracija viréija nustatymo riba.



TYRIMY PROTOKOLAS Nr. TP24-16044
psl:5/5

2) gkstrakcijos tirpiklis — heksanas, analites koncentracija apskaiciuota taikant iSorinio standarto metoda, tyrimo rezultatas nekoreguotas
pagal iSgava.

3) Méginio ekstrakcija magnetiniu maiéikliu, tirpiklis — heksanas, faziy atskyrimas mikroseparatoriumi, ekstraktas koncentruojamas
garintuvu, ekstraktas nevalytas, analités koncentracija apskaiciuota taikant iorinio standarto metoda, tyrimo rezultatas koreguotas
pagal iégava, kai koncentracija virsija nustatymo riba.

4) pesticidy suma: aldrino, dieldrino, heptachloro, heptachlor-epoksido ir kity pesticidy suma.

5) Meginys konservuotas heksanu

6) policikliniai aromatiniai angliavandeniliai: benz(b)fluorantenas, benz(k) fluorantenas, benz(ghi)perilenasir inden(1,2,3-cd)pirenas
7) Viena atskyrimo sistema, atskira injekcija

8) Meginys filtruotas 0.45 pm filtru

9 jeskomy mikroorganizmy neaptikta

10) sajimas giluminiu biidu, naudotas mieliy ekstrakto agaras, inkubacija (68x4)val

1) Matavimo temperatira 19.3°C. Pataisa daroma naudojant temperatdros kompensavimo jtaisa.

Tyrimy rezultatus patvirtino: Protokola i¥dave Klienty aptarnavimo skyriaus
. leva Mikalauskaité, Chemijos skyriaus vedéja darbuotojas:
| Vilius PoSkus, Vyr. Chemikas Natalija Matu3ova, 2024-06-14
| Evelina Krukonyté, L.e.p. mikrobiologijos skyriaus
‘ vedéja

|

-Tyrimy protokolo pabaiga-
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L g i r AKREDITACIOS BIURAS :‘-{?——/:\\\3
abtarna Bandymai/ tyrimai "74/11.{’?\“\\2“
ISO/IEC 17025 I
Nr. LA.01.142

«Eurofins Labtarna Lietuva", UAB

Kauno g. 1A, LT-01314 Vilnius, Lietuva
GAFTA ir FOSFA

info@labtarna.lt, www.eurofins.It LABORATORIJA-NARE
Tel.: +370 620 32211

psl:1/1
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. TP24-16745 2024-06-20
Ussalsovisl ) LR Méginiy paémimo data: 2024-06-17
UAB ,Elektrény komunalinis Gikis Méginys gautas: 2024-06-17
Elektrinés g, 8, 26108 Elektrénal, Tyrimai pradéti: 2024-06-17
_— 24-09 Tyrimai baigti: 2024-06-20
Ufsa it St Méginj paémé: UAB ,Elektrény komunalinis Gkis”
Uzsakymo data: 2024-06-17
o _—
| Me::mo Tiriamasis objektas Analizé Rezultatas
M24-35683 3. Naujyjy Kietaviskiy vandenvietés vanduo. Svajoniyg. | Koliforminiy bakterijy skaicius (A) 100 <1ksv?

7.8.40val, 15¢C, 11 ml
J LST EN1SO 9308-1:2014; LST EN ISO
9308-1:2014/A1:2017

|
( Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) <1 ksv !

skaicius (A) 100 ml
LST EN ISO 9308-1:2014; LST EN ISO
9308-1:2014/A1:2017

Kultivuojamyjy mikroorganizmy 5.0 ksv
skaitius, 22°C (A) 1ml 2

_l LSTEN ISO 6222:2001

[ J _Earniniq enterokoky skaicius (A) 100ml <lksv?

i__ ] LST EN ISO 7899-2:2001 ) B

SR

Tyrimy protokolas parengtas elektroniniu badu ir galioja be parado. Tyrimy rezultatai susije tik su gautais tiriamaisiais méginiais. Tyrimy
protokola dalimis dauginti leidziama tik su ragticku ~Eurofins Labtarna Lietuva”, UAB sutikimu. Tyrimy protokolas gali bati kei¢iamas per
14 kalendoriniy dieny nuo jo gavimo. (A) - akredituotas tiriamasis parametras. (N) - neakredituotas tiriamasis parametras, (5) -
subrangovy tyrime metodas. (a) - subrangovy akredituotas tiriamasis parametras. (n) - subrangovy neakredituotas tiriamasis
parametras. S.M. - sausoje medziagoje. < - rezultatas mazesnis u3 nustatymo riba. I3pléstiné neapibréztis apskaigiuota standartine
neapibréztj padauginus i§ aprépties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui atitinka 95% pasikliovimo lygj. Mikrobiologiniy tyrimy
suminé standartiné neapibréstis ireitkiama atkuriamumo standartiniu nuokrypiu. Méginio paémimo jtaka matavimo neapibréz¢iai
nevertinama. IS uZsakovo gauta informacija nurodoma giose tyrimy protokolo vietose: Uzsakovas; Méginio paémimo data; Méginj
paéme; Tiriamasis objektas. Visos tyrimy atlikimo salygos yra apradytos musy Tyrimy politikoje, su kuria Jus galite susipazinti
www.eurofins.lt.

" ieskomy mikroorganizmy neaptikta
2 sgjimas giluminiu badu, naudotas mieliy ekstrakto agaras, inkubacija (6824)val

”Erotokol;i_ﬁavé Klienty aptarnavimo skyriaus

| Tyrimy rezultatus patvirtino:
| Evelina Krukonyté, L.e.p. mikrobiologijos skyriaus | darbuotojas:
vedéja Biruteé Slugina, 2024-06-20
?
|
L R e e S R

~Tyrimy protokolo pabaiga-



