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TYRIMY PROTOKOLAS Nr. TP24-15412
Uzsakovas:

UAB ,Elektrény komunalinis Gkis"
Elektrinés g, 8, 26108 Elektrénai,

Uzsakymo Nr. U24-08554
Uzsakymo data: 2024-06-04
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Méginiy paémimo data: 2024-06-04

Méginys gautas: 2024-06-04
Tyrimai pradéti: 2024-06-04
Tyrimai baigti: 2024-06-07

Méginj paémé: UAB ,Elektrény komunalinis Okis"

Me::w Tirlamasis objektas Analizé Rezultatas
mz4-32831 | 8. Pakalniskiy vandenvietés vanduo. Mokyklos g. 3. Drumstumas (A) 0.5 NTU
11.00val, 15C, 2 | LST EN ISO 7027-1:2016, iskyrus 5.4 p.
Gelezies kiekis (A) 27.9 pg/l
LST EN ISO 11885:2009
Koliforminiy bakterijy skaitius (A) 100 aptikta ¥
ml
LST EN ISO 9308-1:2014; LSTEN ISO
9308-1:2014/A1:2017
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) <1ksv?
skaidius (A) 100 ml
LST EN ISO 9308-1:2014; LST EN 1SO
9308-1:2014/A1:2017
Kultivuojamyjy mikroorganizmy 4.0 ksv

skaigius, 22°C (A) 1ml 3
LST EN 1SO 6222:2001

Kvapo slenkstis (N) Priimtinas v‘a'rmtotojams ir
SVP 5.4-112 be nebidingy pokyciy
Skonio slenkstis (N) Priimtinas vartotojams ir
SVP 5.4-112 be nebddingy pokyciy
| savitasis elektrinis laidis (20 °C) (A) ¥ 546 pS/cm
LST EN 27888:2002
Vandens spalva (A) 3 mg/l Pt
LST EN ISO 7887:2012, C metodas
pHverte ()% S mr
LSTEN IS0 10523:2012
Zarniniy enterokoky skaicius (A) 100ml | <l ksv?

LSTEN ISO 7899-2:2001




TYRIMY PROTOKOLAS Nr. TP24-15412
psl: 2/2

Tyrimy protokolas parengtas elektroniniu badu ir galioja be paraso. Tyrimy rezultatai susije tik su gautais tiriamaisiais méginiais. Tyrimy
protokola dalimis dauginti leidziama tik su ratizku +Eurofins Labtarna Lietuva”, UAB sutikimu, Tyrimy protokolas gali bati keitiamas per
14 kalendoriniy dieny nuo jo gavimo. (A) - akredituotas tiriamasis parametras. (N) - neakredituotas tiriamasis parametras. (S) -
subrangovy tyrimo metodas. (a) —subrangovy akredituotas tiriamasis parametras. (n) - subrangovy neakredituotas tiriamasis
parametras. S.M. - sausoje medziagoje. < - rezultatas mazesnis UZ nustatymo riba. I3pléstiné neapibrastis apskaidiuota standartine
neapibréztj padauginus i$ aprépties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui atitinka 95% pasikliovimo lygj. Mikrobiologiniy tyrimy
suminé standartiné neapibréztis i¢rejtkiama atkuriamumo standartiniu nuokrypiu. Méginio paémimo jtaka matavimo neapibréz¢iai
nevertinama. I3 uzsakovo gauta informacija nurodoma Ziose tyrimy protokolo vietose: Uzsakovas; Méginio paémimo data; Méginj
paéme; Tiriamasis objektas. Visos tyrimy atlikimo salygos yra apragytos msy Tyrimy politikoje, su kuria Jis galite susipazinti
www.eurofins.lt.

" Aptikta 1-2 ksv ietkomy mikroorganizmy

%) jegkomy mikroorganizmy neaptikta

% séjimas giluminiu bidu, naudotas mieliy ekstrakto agaras, inkubacija (684)val

4 Matavimo temperatira 19.6 °C, Pataisa daroma naudojant temperatiros kompensavimo jtaisa.

ﬁrimu rezultatus patvirtino: Protokolg isdavé Klienty aptarnavimo skyriaus
| leva Mikalauskaiteé, Chemijos skyriaus vedéja darbuotojas:

| Lilija Capskaja, Mikrobiologe Biruteé Slugina, 2024-06-07
|
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-Tyrimy protokolo pabaiga-
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Kauno g. 1A, LT-01314 Vilnius, Lietuva
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mfo@[abtarna.[t, www.eurofins. |t LABORATORLIA-NARE
Tel.: +370 620 3221 1

psl:1/1
TYRIMY PROTOKOLAS Nr. TP24-16744 2024-06-20
Uzsakovaks: 5 £ e oo Méginiy paémimo data: 2024-06-17
UAB ,,I‘El? trény komunalmls-ukr‘s Méginys gautas: 2024-06-17
Elektrinés g, 8,26108 Elektrénai, Tyrimai pradéti: 2024-06-17

Tyrimai baigti: 2024-06-20

z Nr. U24- ; "
Uzsakymo Nr. U24-09316 Méginj paémeé: UAB «Elektrény komunalinis kis

UZsakymo data: 2024-06-1 7

[Mé&ginte |~ — ——————— D O
e;’; ® } Tiriamasis objektas Analizé Rezultatas 7‘
iM24-35632 ;72‘. Pékélniérkiﬁi\)a;tﬁr_\_;i;ét_é-si\;é;&;o. Mc_)l&ll_ogg_{ o T(cﬁ‘a'm‘—iniq bakteriju_skaiéius (A) 100 <tksy™ |

| 11.00 val,, 15¢, 1| ml
LSTEN IS0 9308-1:2014; LST EN IS0
9308-1:2014/A1:2017
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli)
skaicius (A) 100 ml
LSTEN ISO 9308-1:2014; LST EN iSO
9308-1:2014/A1:2017

gklﬁiviuojamqju mikroorganizmy
skaicius, 22°C () 11 @
LST EN 1SO 6222:2001
—iaTniniu eﬁokoku skaicius (A) 100ml
LST EN ISO 7899-2:2001

|

-

—

Tyrimy protokolas parengtas elektroniniu bgdu ir galioja be parao, Tyrimy rezultataj susije tik su gautais tiriamaisiais meginiais. Tyrimy

protokola dalimis daugint; leidZiama tik su ragtisky »Eurofins Labtarna Lietuva®, UAB sutikimu. Tyrimy protokolas gali biti kei¢iamas per
14 kalendoriniy dieny nuo jo gavimo, (A) - akredituotas tiriamasis parametras, (N) - neakredituotas tiriamasis parametras, (S)-
subrangovy tyrimo metodas, (a) - subrangovy akredituotas tiriamasis parametras, (n) - subrangovy neakredituotas tiriamasis
parametras. 5.M. - sausoje medziagoje. < - rezultatas mazesnis uz nustatymo ribg, I$pléstiné neapibréztis apskaigiuota standartine

" jegkomy mikroorganizmy neaptikta
2) Séjimas giluminiy bddu, naudotas mieliy ekstrakto agaras, inkubacija (68+4)val

[_Tyrimq rezultatus patvirtino: Protokola isdave Klienty aptarnavimo skyriaus
Evelina Krukonyta, Le.p. mikrobiologijos skyriaus darbuotojas:
| vedéja Biruté Slugina, 2024-06-20

~Tyrimy protokolo pabaiga-




