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TYRIMY PROTOKOLAS Nr. TP24-08579
Uzsakovas:

UAB ,Elektrény komunalinis dkis"
Elektrinés g, 8, 26108 Elektrénai,

Uzsakymo Nr. U24-04638
Uzsakymo data: 2024-03-27
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2024-04-02

Méginiy paémimo data; 2024-03-27

Méeginys gautas: 2024-03-27

Tyrimai pradéti: 2024-03-27

Tyrimai baigti: 2024-04-02

Méginj paémé: UAB ,Elektrény komunalinis dkis"

ﬁdé::h Tiriamasis objektas Analizé Rezultatas W
M24-18142 | 2, Vievio m, vandenvietés vanduo. Pramonés g. 18. 9,00 Drumstumas (A) 0.3 NTU
val, 1,51 LST EN ISO 7027-1:2016, iskyrus 5.4 p.
Gelezies kiekis (A) 7.69 g/l
LST EN ISO 11885:2009
Koliforminiy bakterijy skai&ius (A) 100 <1ksy
ml
LST EN ISO 9308-1:2014; LST EN ISO
9308-1:2014/A1:2017
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) <1ksy
skaicius (A) 100 ml
LST EN 1SO 9308-1:2014; LST EN ISO
9308-1:2014/A1:2017
Kultivuojamyjy mikroorganizmy aptikta ¥

skaitius, 22°C (A) 1m(?
LSTEN IS0 6222:2001

Kvapo slenkstis (N)

Priimtinas vartotojams ir

SVP5.4-112 be nebidingy pokyéiy
Skonio slenkstis (N) Priimtinas vartotojams ir
SVP5.4-112 be nebidingy poky¢iy

Savitasis elektrinis laidis (20 °C) (A) 4 577 pS/cm
LST EN 27888:2002
Vandens spalva (A) 3 mg/l Pt
LST EN ISO 7887:2012, C metodas
pH verte (A) ¥ 7.4
LSTENISO 10523:2012
Zarniniy enterokoky skaicius (A) 100ml <1ksv?

LSTEN ISO 7899-2:2001
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Tyrimy protokolas parengtas elektroniniu badu ir galioja be paraZo, Tyrimy rezultatai susije tik su gautais tiriamaisiais méginiais, Tyrimy
protokolg dalimis dauginti leidZiama tik su ratigku , Eurofins Labtarna Lietuva®, UAB sutikimu. Tyrimy protokolas gali bati kei¢iamas per
14 kalendoriniy dieny nuo jo gavimo. (A) - akredituotas tiriamasis parametras. (N) — neakredituotas tiriamasis parametras. (S) -
subrangovy tyrimo metodas. (a) - subrangovy akredituotas tiriamasis parametras. (n) - subrangovy neakredituotas tiriamasis
parametras. S.M. - sausoje medziagoje. < - rezultatas mazesnis uz nustatymo riba. I3pléstiné neapibréZtis apskaiciuota standartine
neapibréztj padauginus i$ aprépties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui atitinka 95% pasikliovimo lygj. Mikrobiologiniy tyrimy
suminé standartiné neapibréztis ireikiama atkuriamumo standartiniu nuokrypiu. Méginio paémimo jtaka matavimo neapibrézéiai
nevertinama. I$ uZsakovo gauta informacija nurodoma Ziose tyrimy protokolo vietose: Uzsakovas; Méginio paémimo data; Méginj
paémé; Tiriamasis objektas. Visos tyrimy atlikimeo salygos yra apradytos masy Tyrimy politikoje, su kuria Jas galite susipazinti
www.eurofins.lt.

" iegkomy mikroorganizmy neaptikta

2) Sajimas giluminiu badu, naudotas mieliy ekstrakto agaras, inkubacija (68+4)val

% Aptikta 1-2 ksv ietkomy mikroorganizmy

) Matavimo temperatira 19.6 °C. Pataisa daroma naudojant temperatiros kompensavimo jtaisa.

Tyrimy rezultatus patvirtino: Protokolg isdaveé Klienty aptarnavimo skyriaus
Evelina Krukonyte, L.e.p. mikrobiologijos skyriaus darbuotojas:
vedéja Biruté slugina, 2024-04-02

leva Mikalauskaité, Chemijos skyriaus vedéja

-Tyrimy protokolo pabaiga-




VSF 7.8.1,

<% eurofins |
Labtarna

»~Eurofins Labtarna Lietuva", UAB

Kauno g. 1A, LT-01314 Vilnius, Lietuva
info@labtarna.lt, www.eurofins.lt
Tel.: +370 620 32211

TYRIMY PROTOKOLAS Nr. TP24-16043
Uzsakovas:

UAB ,Elektrény komunalinis tkis"
Elektrinés g, 8, 26108 Elektrénai,

Uzsakymo Nr. U24-08274

'\
I
il

NACIONALINIS ib\é—/m
3

AKREDITACLIOS BIURAS
Bandymai / tyrimai ’/I"If:i | Lo
ISOEC 17025 nl

Nr. LA.01.142

GAFTA ir FOSFA
LABORATORIJA-NARE
psl:1/5

2024-06-14

Méginiy paémimo data; 2024-05-29

Méginys gautas: 2024-05-29

Tyrimai pradéti: 2024-05-29

Tyrimai baigti: 2024-06-13

Méginj paémé; UAB ,Elektrény komunalinis dkis”

Uzsakymo data: 2024-05-29
! Méginio

|
|
|
|

NF. Tiriamasis objektas Analizé Rezultatas
}124-31705 2, Vievio m, vandenvietés vanduo. Pramonés g. 18. 9.00 1,2-dichloretano kiekis (A) ! <0.1 pg/l
val, 15°C, 41 LST EN ISO 10301:2000, i3skyrus 3 skyriy
Bromdichlormetano kiekis (A) 2 <0.6 pa/l
LST EN ISO 10301:2000, idskyrus 3 skyriy
Bromdichlormetano, Bromoformo, <0.7 pg/l
Chloroformo ir Dibromchlormetano
suma (N)
LST EN ISO 10301:2000, i8skyrus 3 skyriy
Bromoformo kiekis (A) ? <0.5 pg/l
LST EN ISO 10301:2000, isskyrus 3 skyriy
‘, Chloroformo kiekis (A) 2 <0.7 pg/l
‘[ LST EN ISO 10301:2000, i3skyrus 3 skyriy
Dibromchlormetano kiekis (A) 2 - <0.6 pg/l
LST EN ISO 10301:2000, idskyrus 3 skyriy
Tetrachloreteno kiekis (A) 2 <0.5 pg/l o
LST EN ISO 10301:2000, i¥skyrus 3 skyriy
Trichloreteno kiekis (A) 2 <0.6 pg/l
LST EN ISO 10301:2000, iskyrus 3 skyriy
Akrilamidas (a) <0.040 pg/l
PB/1/9/C:01.05.2011 (5)
Aldrino kiekis (A) ) <0.005 pg/l
LST EN IS0 6468:2000
[ Dieldrino kiekis (A) 3 <0.005 pa/l
‘ [ LST EN ISO 6468:2000
\ Heksachlorbenzeno kiekis (A) ) <0.025 pa/l
iL_ - | LST EN ISO 6468:2000
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f Me::'uo g Tirlamasis objektas Analizé Rezultatas
2;24-31703 2. Vievio m. vandenvietés vanduo. Pramonés g. 18. 9.00 Heptachlor-epoksido kiekis (a) 3 <0.005 pg/l
val, 15°C, 41 LST EN ISO 6468:2000
Pesticidy suma (N) ¥ <0.025 pg/l
| LST EN ISO 6468:2000
! Aliuminio kiekis (A) 8.78 ug/l
a LST EN ISO 11885:2009
! F Arseno kiekis (A) <1.6 pg/l
i LST EN ISO 11885:2009
| Boro kiekis (A) 0.031 mg/l
J LST EN ISO 11885:2009
] Chromo kiekis () <0.52 pg/l

Gelezies kiekis (A) 94,5 ug/l
LST EN ISO 11885:2009
Kadmio kiekis (A) <0.4 ug/l
LST EN1SO 11885:2009
Mangano kiekis (&) 3.9 pg/l
LST EN ISO 11885:2009
Natrio kiekis (A) 11.8 mg/l
LST EN ISO 11885:2009
Nikelio kiekis (A) 3.01 pg/l
LST ENISO 11885:2009
Seleno kiekis (A) <2.8 pg/l .
LSTEN ISO 11885:2009
Stibio kiekis (A) <28pgl
LST EN ISO 11885:2009
Vario kiekis (A) 0.005 mg/l
LST EN ISO 11885:2009
Svino kiekis (A) <0.9 pg/l
LST EN ISO 11885:2009
Amonio kiekis (A) <0.05 mg/l

LSTISO 7150-1:1998
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Me::w l Tirlamasis objektas Analizé Rezultatas
f M24-31708 i 2. Vievio m. vandenvietés vanduo. Pramonés g. 18. 9.00 Benz(a)pireno kiekis (A) 5) <0.003 pg/l
| | val, 15°C, 41 LST EN ISO 17993:2004
l | Benz(b)fluoranteno kiekis (4) % <0.013 pg/l
[ | LST EN ISO 17993:2004
\ Benz(ghi)perileno kiekis (A) % <0.006 pg/l
J ‘ LST EN ISO 17993:2004
l Benz(k)fluoranteno kiekis (A) 3 <0.008 pg/l B
LST EN SO 17993:2004
! ! Policikliniy aromatiniy angliavandeniliy <0.013 pg/l
‘ suma (N) ©
T ‘ LST EN ISO 17993:2004
| | Inden(1,2,3-cd)pireno kiekis (A) <0.006 pg/l
' LST EN ISO 17993:2004
Benzenas (N) 7 <0.25 g/l
| 150 11423-2:1997
Bromatas (a) <2.0 g/t
PN-EN ISQ 11206:2013-07 (S)
Chlorido kiekis (a) ® <65 mo/l |
' LST EN ISO 10304-1:2009
Fluorido kiekis (a) & 0.36 mg/l
LST EN SO 10304-1:2009
Nitrato kiekis (A) 8 <7.0 mg/l
| LST EN ISO 10304-1:2009
Sulfato kiekis (A) & 8.5 mg/l
LST ENISO 10304-1:2009
Cianidai (N) <6.0 pg/l
LST ISO 6703-1:1998
Drumstumas (A) B O—SN—T_U_—_ i
E e LST EN ISO 7027-1:2016, i§skyrus 5.4 p.
‘ Epichlorhidrinas (a) éE."o’eo pg/i N
PB/I/31/B113.06.2011 (S)
Gyvsidabrio kiekis (A) <0.025 pg/l

LST EN ISO 12846:2012, i3skyrus 6 sk.
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Meéginio
Nr.

Tiriamasis objektas

Analizé

Rezultatas

val,, 15°C, 41
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|
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[ mza-31708 | 2. Vievio m. vandenvietés vanduo. Pramonés g. 18. 9.00

Koliforminiy bakterijy skaicius (A) 100
ml
LST EN ISO 9308-1:2014; LST EN ISO
9308-1:2014/A1:2017

<1 ksy

Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli)
skaicius (A) 100 ml
LST EN ISO 9308-1:2014; LST EN ISO
9308-1:2014/A1:2017

<1 ksy ?

Kultivuojamyjy mikroorganizmy
skaicius, 22°C (A) 1ml ¥
LST EN ISO 6222;2001

aptikta 11

Kvapo slenkstis (N) Priimtinas vartotojams ir
SVP 5.4-112 be nebldingy poky¢iy
Skonio slenkstis (N) Priimtinas vartotojams ir
SVP 5.4-112 be nebddingy pokyctiy
Nitrity kiekis (A) <0.03 mg/l |
LST EN 26777:1999
Permanganato indeksas {A) 0.4 mg 02/l i
LST EN ISO 8467:2002 |
' Savitasis elektrinis laidis (20 °C) () '2) 574 pS/cm '
LST EN 27888:2002
Vandens spalva (A) 2 mg/l Pt
LST EN ISO 7887:2012, C metodas
Vinilo chloridas (a) <0.25 pg/l
PN-ISO 11423-1:2002; PN-EN ISO 10301:2002
| " pHverte (A) 12 hE |
LSTEN IS0 10523:2012
Zarniniy enterokoky skai¢ius (A) 100ml <1ksv?

LSTEN ISO 7899-2:2001

|
4

Tyrimy protokolas parengtas elektroniniu badu ir galioja be para3o. Tyrimy rezultatai susije tik su gautais tiriamaisiais meginiais. Tyrimy
protokola dalimis dauginti leidziama tik su rastisku ,Eurofins Labtarna Lietuva®, UAB sutikimu, Tyrimy protokolas gali bati kei¢iamas per
14 kalendoriniy dieny nuo jo gavimo. (A) - akredituotas tiriamasis parametras, (N) = neakredituotas tiriamasis parametras, (S) -
subrangovy tyrimo metodas. (a) - subrangovy akredituotas tiriamasis parametras. (n) - subrangovy neakredituotas tiriamasis
parametras. S.M. - sausoje medzZiagoje. < - rezultatas mazesnis uz nustatymo riba. 1¥pléstiné neapibréztis apskaidiuota standarting
neapibréztj padauginus i$ aprépties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui atitinka 95% pasikliovimo lygj. Mikrobieloginiy tyrimy
suminé standartiné neapibréZtis isreiskiama atkuriamumo standartiniu nuokrypiu. Méginio paémimo jtaka matavimo neapibrézéiai
nevertinama. I3 uzsakovo gauta informacija nurodoma $iose tyrimy protokolo vietose: Ussakovas: Méginio paémimo data; Méginj
paemeé; Tiriamasis objektas. Visos tyrimy atlikimo salygos yra apradytos misy Tyrimy politikoje, su kuria Jas galite susipaZinti

www.eurofins.lt,

" Ekstrakcijos tirpiklis — heksanas, analités koncentracija apskaiciuota taikant iSorinio standarto metoda, tyrimo rezultatas koreguojamas

pagal isgava kai koncentracija vir$ija nustatymo riba.
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2) Ekstrakcijos tirpiklis — heksanas, analités koncentracija apskaiciuota taikant iforinio standarto metoda, tyrimo rezultatas nekoreguotas

pagal igava.

3) Méginio ekstrakcija magnetiniu maigikliu, tirpiklis - heksanas, faziy atskyrimas mikroseparatoriumi, ekstraktas koncentruojamas

garintuvu, ekstraktas nevalytas, analités koncentracija apskaiciuota taikant i€orinio standarto metoda, tyrimo rezultatas korequotas

pagal isgavy, kai koncentracija virsija nustatymo riba.
4 pesticidy suma: aldrino, dieldrino, heptachloro, heptachlor-epoksido ir kity pesticidy suma.

%) Méginys konservuotas heksanu

® policikliniai aromatiniai angliavandeniliai: benz(b)fluorantenas, benz(k)Fluorantenas, benz(ghi}perilenas ir inden(1,2,3-cd)pirenas

" Viena atskyrimo sistema, atskira injekcija
8 Meginys filtruotas 0.45 pm Filtru
% ieskomy mikroorganizmy neaptikta

19 sgjimas giluminiu bidu, naudotas mieliy ekstrakto agaras, inkubacija (68+4)val

" Aptikta 1-2 ksv ie3komy mikroorganizmy

') Matavimo temperatira 19.0 °C. Pataisa daroma naudojant temperatdros kompensavimo jtaisa.

J Vilius Poskus, Vyr. Chemikas

! leva Mikalauskaité, Chemijos skyriaus vedéja

| Evelina Krukonyteé, L.e.p. mikrobiologijos skyriaus
J vedéja

 Protokola isdaveé Klienty aptarnavimo skyriaus
darbuotojas:
Natalija Matu3ova, 2024-06-14

TYRIMY PROTOKOLAS

ANALYTICAL REPORT

-Tyrimy protokolo pabaiga-




