VSF 7.8.1.

& eurofins

~Eurofins Labtarna Lietuva"”, UAB

Kauno g. 1A, LT-01314 Vilnius, Lietuva
info@labtarna.lt, www.eurofins.|t
Tel.: 4370 620 32211

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. TP24-32132
Uzsakovas:

UAB ,Elektrény komunalinis akis"
Elektrinés g, 8, 26108 Elektrénai,

Uzsakymo Nr. U24-18273
Uzsakymo data: 2024-11-12
Méginio |

Nr.

' M24-67084 | Beiiiohiq vandenvietés vanduo.-B-ainyEibs g.7 10.20
| val. Méginiy paémimo data/temperatira: 2024-11-12, 5

C.r21

Tiriamasis objektas

/\ \‘,‘a:|nf”
NACIONALINIS M

AKREDITACIIOS BIURAS

Bandymai / tyrimai “tf, AN
@ SOIEC 17025 il
i

Nr. LA.01.142

GAFTA ir FOSFA
LABORATORIJA-NARE

psl: 1/2
2024-11-15

Méginiy paémimo data: 2024-11-12

Méginys gautas: 2024-11-12

Tyrimai pradéti: 2024-11-12

Tyrimai baigti: 2024-11-15

Méginj paémé: UAB ,Elektrény komunalinis dkis”

Analizé Rezultatas
Drumstumas (&) | 04NTU
LSI‘EN 150 7027-1:2016, isskyrus 5 4;)
Gelezies kiekis (A) i 674u};/[
LST EN ISO 11885:2009
Koliforminiy bakterijy skaicius (A) 100 | <1 ksv
ml

LST EN ISO 9308-1:2014; LST EN ISO
9308-1:2014/A1:2017
Zarnyno lazdellu (Escherlchla ca’.j*"  <iksw®
skaicius (A) 100 ml
LST EN IS0 9308-1:2014: LST EN ISO
9308-1:2014/A1:2017
Kultwuo;amujq mlkroorgamzmu — 10ksv
skaicius, 22°C (A) 1ml ?
LST EN 150 6222:2001

Kvapo slenkstls( )_- o ..“ Priimtinas vartotojamsw
SVP 5.4-112 be nebddingy pokyéiy
Skonlo slenkstls (N) - #Pmmtmas vartotojams ir
SVP5.4-112 o f be ng?u_dmgﬂ pokyé_lq
Savitasis elekerinis laidis (20°C) (A) ¥ i 476 pS/cm
LST EN 27888:2002
© Vandens spalva {A) = i T g rhg/l Pt
LSTENISC 7887 2012, C metndas ‘
pHverte (A) ¥ ! 74
LSTENISO 10523:2012 f
ﬁarmmq enterokokq skaitius (A) 100ml ; <1ksy "

LSTENISO 7899-2:2001
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Tyrimy protokolas parengtas elektroniniu badu ir galioja be parao, Tyrimy rezultatai susije tik su gautais tiriamaisiais méginiais. Tyrimy
protokola dalimis dauginti leidziama tik su rastisku ,Eurofins Labtarna Lietuva®, UAB sutikimu. Tyrimy protokolas gali bati kei¢iamas per
14 kalendoriniy dieny nuo jo gavimo, {A) - akredituotas tiriamasis parametras. (N) - neakredituotas tiriamasis parametras. (§) -
subrangovy tyrimo metodas, (a) - subrangovy akredituotas tiriamasis parametras. n) - subrangovy neakredituotas tiriamasis
parametras. S.M. - sausoje medzZiagoje. < - rezultatas mazesnis uz nustatymo riba. I3pléstine neapibréztis apskaitiuota standartine
neapibréztj padauginus i& aprépties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui atitinka 95% pasikliovimo lygj, Mikrobiologiniy Eyrimy
suminé standartiné neapibrestis isreidkiama atkuriamumo standartiniu nuokrypiu. Méginio paémimo jtaka matavimo neapibrézéiai

www.eurofins.|t.

Yieskomy mikroorganizmy neaptikta
2 Sgjimas giluminiu badu, naudotas mieliy ekstrakto agaras, inkubacija (68+4)val
¥ Matavimo temperatira 20.7 °C, Pataisa daroma naudojant temperatiros kompensavimo jtaisa.

Tyrimy rezultatus patviftino: : Protokola isdavé Klienty aptarnavimo skyriaus

leva Mikalauskaité, Chemijos skyriaus vedéja | darbuotojas:
Rasa Buchvalovieng, Mikrobiologijos skyriaus ' Natalija Matu3ova, 2024-11-15
vedéja |

-Tyrimy protokolo pabaiga-



