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TYRIMY PROTOKOLAS Nr. TP24-32126
Uzsakovas:

UAB ,Elektrény komunalinis Gkis"
Elektrinés g, 8, 26108 Elektrénai,

Uzsakymo Nr. U24-18273
UZzsakymo data: 2024-11-12
Méginio

Nr.

Tiriamasis objektas

 Mp4-67078 Elektrény vandenvietés vanduo, Elektrinés g. 5 7.30 val,

Méginiy paémimo data/temperatdra: 2024-11-12, § G,

2l

NACIONALINIS ;‘m
AKREDITACHUOS BIURAS |
Baraymai / tyrimai f /'f/,, jf,\\\.\\‘\
ISOEC 17025 | S

Nr. LA.01.142

GAFTA ir FOSFA
LABORATORIJA-NARE
psl: 1/2

2024-11-18

Méginiy paémimo data: 2024-11-12

Méginys gautas: 2024-11-12

Tyrimai pradéti: 2024-11-12

Tyrimai baigti: 2024-11-15

Meéginj paémé: UAB ,Elektrény komunalinis Gkis"

Analizé Rezultatas

Drumstumas (A) L 1oNTU

LST EN IS0 7027-1:2016, skyrus 5.4 p.
Gelezies kiekis (A) i T 14.9 pg/l

LST ENISO 11885:2009 4
_Koliforﬁinimq ba-k-t;iju skaidius (A) 100 <1 ksv V

ml 5

LST EN ISO 9308-1:2014; LST EN ISO I

9308-1:2014/A1:2077 ‘
Zarnyno lazdehu (Eschenchaa coh) <1ksv "

skaicius (A) 100 ml f

LST EN ISO 9308-1:2014; LST EN ISO f

9308-1:2014/A1:2017

Kultwuqamqm rnlkroorgamzml.j <1ksy

skaicius, 22°C (A) 1ml 2 ‘
LST EN ISO 6222:20C1 ‘
{

VKvapd_slénkstis (NS Prumtlnas vartotmams ir|

SVP 5.4-112 ! be nebudlngq pokyciy
Skonio slenkstis (N) = - Priimtinas vartotojams ir ‘
SVP 5.4-112 | be nebud:ngu pokyciy
' Savita;c,—is.e'lel;:rt}l:hi'-s.laidi;za °C) (A) 3 | 532 pS/em

LSTEN 27383 2002 |
I ey
| 1

* Vandens spa lva (A) 6 mg/l Pt
LST EN 1SO 7887’ 2012, C metcdas
R pH verte () i 74
LSTENISO 10523: 2012 g i U T
Zarnlmq enterokokq skaluus (A) 10€}m! <1 ksv

LST EN ISO 7899-2:2001 1
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Tyrimy protokolas parengtas elektroniniu bidu ir galioja be paraso. Tyrimy rezultatai susije tik su gautais tiriamaisiais meginiais, Tyrimy
protokola dalimis dauginti leidziama tik su raitisku ,Eurofins Labtarna Lietuva”, UAB sutikimu. Tyrimy protokolas gali biti kei¢iamas per
14 kalendoriniy dieny nue jo gavime. (A) - akredituotas tiriamasis parametras. (N) - neakredituotas tiriamasis parametras. (S) =
subrangovy tyrimo metodas. (a) - subrangovy akredituotas tiriamasis parametras. (n) -subrangovy neakredituotas tiriamasis
parametras. S.M, - sausoje medziagoje. < - rezultatas mazesnis uz nustatymo riba. I3pléstiné neapibréztis apskaiciuota standartine
neapibreztj padauginus i§ aprépties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui atitinka 95% pasikliovimo lygj. Mikrobiologiniy tyrimy
suminé standartiné neapibréztis isreiskiama atkuriamumo standartiniu nuokrypiu. Méginie paémimo jtaka matavimo neapibrézciai
nevertinama. IS uzsakovo gauta informacija nurodoma $iose tyrimy protokolo vietose: UZsakovas; Méginio paémimo data; Méginj
paémé; Tiriamasis objektas. Visos tyrimy atlikimo salygos yra aprasytos misy Tyrimy politikoje, su kuria Jas galite susipazinti
www.eurafins.lt.

" jetkomy mikroorganizmy neaptikta
2 gajimas giluminiu bidu, naudotas mieliy ekstrakto agaras, inkubacija (68+4)val
) Matavimo temperatdra 19.4 °C. Pataisa daroma naudojant temperatiros kompensavimo jEaisa.

Tyrimy rezultatus patvirtino: . Protokels iéda-vé Klienty a|.;>tarr-|avirn0 skyr.ia.l_us
leva Mikalauskaité, Chemijos skyriaus vedéja darbuotojas:
| Rasa Buchvalovieng, Mikrobiologijos skyriaus | Natalija Matugova, 2024-11-15 !
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-Tyrimy protokolo pabaiga-



