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TYRIMY PROTOKOLAS Nr, TP25-17257
Uzsakovas:

UAB ,Elektrény komunalinis dkis"
Elektrinés g, 8, 26108 Elektrénai,

UZsakymo Nr, U25-10695
UZsakymo data: 2025-06-12
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Méginiy paémimo data: 2025-06-12

Méginys gautas: 2025-06-12

Tyrimai pradéti: 2025-06-12

Tyrimai baigti; 2025-06-17

Méginj paémé: UAB ,Elektrény komunalinis Gkis*

Méginio ii% R s
Nr Tiriamasis objektas Analizé Rezultatas
M25-36199 | Geriamasis vanduo 4. Beizioniy k. senidnijos virtuvés Drumstumas (A) <0.2 NTU
ciaupo vanduo. Baznygios g. 3. 9.30 val. Méginiy LST EN ISO 7027-1:2016, iéskyrus 5.4 p.
paémima data/temperatira: 2025-06-12, 15 C. Koliforminiy bakterijy skaicius (A) 100 <1ksy?
ml

LST EN ISO 9308-1:2014; LST EN ISO
9308-1:2014/A1:2017

Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) <lksv ™"
skaigius (A) 100 ml

LSTEN ISO 9308-1:2014; LST EN ISO
9308-1:2014/A1:2017

Kultivuojamuyjy mikroorganizmy <1ksv ™

skaigius, 22°C (A) 1ml ?

LST EN IS0 6222:2001

Kvapo slenkstis (N) Priimtinas vartotojams ir
SVP5,4-112 be nebadingy poky¢iy

Skonio slenkstis (N) Priimtinas vartotojams ir
SVP5.4-112 be nebudingy pokyéiy

Savitasis elektrinis laidis (20 °C) (a) 3 433 pS/cm
LST EN 27888:1999
Vandens spalva (A) <2 mg/l Pt
LST EN ISO 7887:2012, C metodas
pH verté (a) 3 7.5
LST EN ISO 10523:2012
Zarniniy enterokoky skaicius (A) 100ml <1ksv ¥

LST EN ISO 7899-2:2001
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Tyrimy protokolas parengtas elektroniniu badu ir galioja be parao. Tyrimy rezultatai susije tik su gautais tiriamaisiais méginiais.
Laboratorija neatsako uz méginiy émimo etapa, kai méginj paémé ir pristaté klientas, rezultatai taikytini tokiam méginiui koks jis buvo
gautas. Tyrimy protokola dalimis dauginti leidziama tik su radtisku , Eurofins Labtarna Lietuva", UAB sutikimu, Tyrimy protokolas gali
bati kei¢iamas per 14 kalendoriniy dieny nuo jo gavimo. (A) - akredituotas tiriamasis parametras. (N) — neakredituotas tirlamasis
parametras. (S) - subrangovy tyrimo metodas. (a) - subrangovy akredituotas tiriamasis parametras. (n) - subrangovy neakredituotas
tiriamasis parametras. .M. — sausoje medziagoje, < - rezultatas mazesnis uz nustatymo riba. pléstiné neapibréztis apskaidiuota
standartine neapibrézt; padauginus i$ aprépties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui atitinka 95% pasikliovimo lygj.
Mikrobiologiniy tyrimy sumine standartiné neapibréztis idreitkiama atkuriamumo standartiniy nuokrypiu, Tikétino skai¢iaus matavimo
neapibréztis iéreikita metodo 95% pasikliovimo lygiu. Méginio paémimo jtaka matavimo neapibrézciai nevertinama. 1 u¥sakovo gauta
informacija nurodoma &iose tyrimy protokolo vietose: UZsakovas; Méginio paémimo data; Méginj paémé; Tiriamasis objektas. Visos
tyrimy atlikimo salygos yra apradytos masy Tyrimy politikoje, su kuria Js galite susipazinti www.eurofins.It.

" jeskomy mikroorganizmy neaptikta
2 S¢jimas giluminiu bidu, naudotas mieliy ekstrakto agaras, inkubacija (68+4)val
3) Matavimo temperatira 20.3 °C. Pataisa daroma naudojant temperatiros kompensavimo jtaisa.

Protokolj iSdavé Klienty aptarnavimo skyriaus

darbuotojas:
Natalija Matugova, 2025-06-18

Tyrimy rezultatus patvirtino:
leva Mikalauskaité, Chemijos skyriaus vedéja
Margarita Kartadoviené, Vyr. Mikrobiologé

-Tyrimy protokolo pabaiga-




