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TYRIMY PROTOKOLAS Nr. TP25-18113
Uzsakovas:

UAB ,Elektrény komunalinis dkis"
Elektrinés g, 8, 26108 Elektrénai,

Uzsakymo Nr. U25-10924
Uzsakymo data: 2025-06-17
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Méginiy paémimo data: 2025-06-17

Méginys gautas: 2025-06-17
Tyrimai pradéti: 2025-06-17
Tyrimai baigti: 2025-06-27

Méginj paémeé: UAB ,Elektrény komunalinis dkis”

Me::]m Tiriamasis objektas Analizé Rezultatas
m25-36977 | Geriamasis vanduo 1. Subartény k. gyventojo virtuvés Drumstumas (a) 0.24 NTU
&iaupo vanduo. Zalioji g. 9-6. 7.00 val. Méginiy paémimo PN-EN ISO 7027-1:2016-09 (S)
data/temperatira: 2025-06-17, 14C. Koliforminiy bakterijy skaicius (A) 100 <1ksy !
ml
LST EN ISO 9308-1:2014; LST EN ISO
9308-1:2014/A1:2017
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) <1ksv
skaiius (A) 100 ml
LST ENISO 9308-1:2014; LST EN ISO
9308-1:2014/A1:2017
Kultivuojamyjy mikroorganizmy 22 ksv
skaicius, 22°C (a) 1ml?
LST EN ISO 6222:2001
Kvapas (a) <1 SKV
PN-EN 1622:2006 (S)
Skonis (a) <1 5SSV
PN-EN 1622:2006 (S)
Savitasis elektrinis laidis (20 °C) 464 pSfcm
PN-EN 27888:1999 (S)
Vandens spalva (a) <5 mg/l Pt
PN-EN ISO 7887:2012 pkt.7+AP1:2015-06 (S)
pH (a) 7.6
PN-EN ISO 10523:2012 (5)
Zarniniy enterokoky skaitius (A) 100ml <1ksv "
LST EN ISO 7899-2:2001
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Tyrimy protokolas parengtas elektroniniu badu ir galioja be para%o. Tyrimy rezultatai susije tik su gautais tiriamaisiais méginiais.
Laboratorija neatsako uz méginiy émimo etapa, kai méginj paéme ir pristaté klientas, rezultatai taikytini tokiam méginiui koks jis buvo
gautas. Tyrimy protokela dalimis dauginti leidziama tik su radtitku ,Eurofins Labtarna Lietuva*, UAB sutikimu. Tyrimy protokolas gali
bati kei¢iamas per 14 kalendoriniy dieny nuo jo gavimo. (A) - akredituotas tiriamasis parametras. (N) - neakredituotas tiriamasis
parametras. (S) - subrangovy tyrimo metodas. (a) - subrangovy akredituotas tifiamasis parametras. (n) - subrangovy neakredituotas
tiriamasis parametras. S.M. — sausoje medziagoje. < - rezultatas mazesnis uz nustatymo ribga. I3pléstiné neapibréztis apskaiciuota
standarting neapibrézt; padauginus i§ aprépties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui atitinka 95% pasikliovimo lygj.
Mikrobiologiniy tyrimy suminé standartine neapibréztis idreitkiama atkuriamumo standartiniu nuokrypiu. Tikétino skaigiaus matavimo

T

neapibréztis idreikita metodo 95% pasikliovimo lygiu. Méginio paémimo jtaka matavimo neapibrés&iai nevertinama, 18 uZsakovo gauta

" ietkomy mikroorganizmy neaptikta
2 sgiimas giluminiu biidu, naudotas mieliy ekstrakto agaras, inkubacija (68+4)val

Tyrimy rezultatus patvirtino: Protokola i3dave Klienty aptarnavimo skyriaus

leva Mikalauskaité, Chemijos skyriaus vedéja darbuotojas:
Rasa Buchvaloviené, Mikrobiologijos skyriaus Natalija MatuSova, 2025-06-27

vedéja

-Tyrimy protokolo pabaiga-




