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TYRIMUY PROTOKOLAS Nr. TP25-16275
UZsakovas:

UAB ,Elektrény komunalinis dkis"
Elektrinés g, 8, 26108 Elektrénai,

Uzsakymo Nr. U25-09449
Uzsakymo data: 2025-05-22
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Méginiy paémimo data: 2025-05-22

Méginys gautas: 2025-05-22

Tyrimai pradéti: 2025-05-22

Tyrimai baigti: 2025-06-05

Méginj paémé: UAB ,Elektrény komunalinis dkis”

Méginio - x
N, Tiriamasis objektas Analizé Rezultatas
mzs-31415 | Geriamasis vanduo 1. Vievio J. Milanéiaus pradinés 1,2-dichloretano kiekis (A) V <0.1 pg/l
mokyklos virtuvés ¢iaupo vanduo. Semeliskiy g. 38. LST EN ISO 10301:2000, iskyrus 3 skyriy
10.00 val. Méginiy paémimo data/laikas/temperatira; Trihalometany suma (A) @ <0.7 pg/l
2025-05-22,15C. LST EN ISO 10301:2000, iéskyrus 3 skyriy
Tetrachloreteno ir trichloreteno suma <0.6 pg/l
()
LST EN ISO 10301:2000, i¥skyrus 3 skyriy
Aldrino kiekis (A) ¥ <0.005 pg/l
LST EN ISO 6468:2000
Dieldrino kiekis (a) ¥ <0.005 pg/l
LST EN ISO 6468:2000
Heptachlor-epoksido kiekis (A) ¥ <0.005 pg/l
LST EN 1SO 6468:2000
Heptachloro kiekis (A) % <0.005 pg/l
LST EN ISO 6468:2000
Kiti pesticidai (N) 9 <0.025 pg/l
LST EN IS0 6468:2000
Pesticidy suma (N) * <0.025 pg/l
LST EN ISO 6468:2000
Aliuminio kiekis (A) <2.2 pg/l
LST EN ISO 11885:2009
Arseno kiekis (A) <1.6 pg/l
LST EN ISO 11885:2009
Boro kiekis (A) 0.071 mg/l
LST EN ISO 11885:2009
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Méginio - i £ <
N Tiriamasis objektas Analizé Rezultatas
M25-31415 | Geriamasis vanduo 1. Vievio J. Milangiaus pradinés Chromo kiekis (A) <1.0 pg/l
mokyklos virtuvés ¢iaupo vanduo. Semelidkiy g. 38. LST EN ISO 11885:2009
10.00 val. Méginiy paémimo data/laikas/temperatira: GeleZies kiekis (A) 7.43 pg/l
2025-05-22,15C. LST EN ISO 11885:2009
Kadmio kiekis (A) <1.0 pg/l
LST EN ISO 11885:2009
Mangano kiekis (A) <1.3 g/l
LST EN ISO 11885:2009
Natrio kiekis (A) 13.0 mg/l
LST ENISO 11885:2009
Nikelio kiekis (A) 1.76 pg/l
LST EN ISO 11885:2009
Seleno kiekis (A) <2.8 pg/l
LST EN ISO 11885:2009
Stibio kiekis (A) <2.8 g/l
LST EN ISO 11885:2009
Vario kiekis (A) 0.01 mg/l
LST EN ISO 11885:2009
Svino kiekis (A) <1.4 pg/l
LST EN ISO 11885:2009
Amonio kiekis (A) <0.05 mg/l
LST 150 7150-1:1998
Benz(a)pireno kiekis (A) © <0.003 pg/l
LST EN ISO 17993:2004
Benz(b)Flucranteno kiekis (A) © <0.013 g/l
LST EN ISO 17993:2004
Benz(ghi)perileno kiekis (A) <0.006 pg/l
LST EN ISO 17993:2004
Benz(k)fluoranteno kiekis (A) © <0.008 pg/l
LST EN ISO 17993:2004
Policikliniai aromatiniai <0.013 pg/l
angliavandeniliai () 7
LST EN ISO 17993:2004
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Me:mio Tiriamasls objektas Analizé Rezultatas
r.
M25-31415 | Geriamasis vanduo 1. Vievio J. Milanéiaus pradinés Inden(1,2,3-cd)pireno kiekis (A) 8) <0.006 pg/l
mokyklos virtuvés &iaupo vanduo. Semeli3kiy g. 38. LST EN ISO 17993:2004
10.00 val. Méginiy paémimo data/laikas/temperatara: I Benzenas (N) ¥ <0.25 pa/l
2025-05-22, 15 C. ISO 11423-2:1997
Bromatas (a) <2.0 pg/l
PN-EN ISO 11206:2013-07 (S)
Chlorido kiekis (A) % <6.5 mg/l
LST EN ISO 10304-1:2009
Fluorido kiekis (a) ? 0.3 mg/l
LST EN ISO 10304-1:2009
Nitrato kiekis (A) <7.0mg/l
LST EN ISO 10304-1:2009
sulfato kiekis (A) 9 7.1 mgfl
LST EN ISO 10304-1:2009
Cianidai (N) 6.7 pg/l
LSTISO 6703-1:1998
Gyvsidabrio kiekis (A) <0.033 pg/l
LST EN ISO 12846:2012, isskyrus 6 sk.
Nitrity kiekis (A) <0.03 mg/l
LST EN 26777:1999
[ Permanganato indeksas (A) 1.2 mg Oz/l
LST EN ISO 8467:2000

Tyrimy protokolas parengtas elektroniniu biidu ir galioja be paraso. Tyrimy rezultatai susije tik su gautais tiriamaisiais méginiais.
Laboratorija neatsako uz méginiy émimo etapa, kai méginj paémé ir pristaté klientas, rezultatai taikytini tokiam méginiui koks jis buvo
gautas. Tyrimy protokolg dalimis dauginti leidZiama tik su rastidku Eurofins Labtarna Lietuva®, UAB sutikimu, Tyrimy protokolas gali
bati kei¢iamas per 14 kalendoriniy dieny nuo jo gavimo. (A) — akredituotas tiriamasis parametras. (N) - neakredituotas tiriamasis
parametras. (S) - subrangovy tyrimo metodas. (a) - subrangovy akredituotas tiriamasis parametras. (n) — subrangovy neakredituotas
tiriamasis parametras. S.M. - sausoje medZiagoje. < - rezultatas maZesnis Uz nustatymo riba. I3pléstiné neapibréZtis apskaiciuota
standartine neapibréztj padauginus i§ aprépties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui atitinka 95% pasikliovimo lygj.
Mikrobiologiniy tyrimy suminé standartiné neapibréztis ireiskiama atkuriamumo standartiniu nuokrypiu. Tikétino skaitiaus matavimo
neapibreéztis iéreikita metodo 95% pasikliovimo lygiu. Méginio paémimo jtaka matavimo neapibréz¢iai nevertinama. I3 uzsakovo gauta
informacija nurodoma $iose tyrimy protokolo vietose: UZsakovas; Méginio paemimo data; Méginj paémé; Tiriamasis objektas. Visos
tyrimy atlikimo salygos yra apradytos misy Tyrimy politikoje, su kuria Jis galite susipaZinti www.eurofins.lt.

1 Ekstrakcijos tirpiklis — heksanas, analités koncentracija apskaiéiuota taikant iorinio standarto metoda, tyrimo rezultatas koreguojamas
pagal iégava kai koncentracija virdija nustatymo riba.

2 Trihalometany suma: chloroformo, bromoformo, dibromchlormetano ir bromdichlormetano suma

3) Méginio ekstrakcija magnetiniu maigikliu, tirpiklis — heksanas, faziy atskyrimas mikroseparatoriumi, ekstraktas koncentruojamas
garintuvu, ekstraktas nevalytas, analités koncentracija apskaiciuota taikant i¢orinio standarto metoda, tyrimo rezultatas koreguotas
pagal i&gava, kai koncentracija virsija nustatymo riba.

4 Kiti pesticidai: 2,4'-DDD; 2,4'-DDE; 2,4™-DDT; 4,4'-DDD; 4,4'-DDE; 4,4'-DDT; endrinas; heksachlorbenzenas; lindanas (y-HCH);
a-endosulfanas; a-HCH: B-endosulfanas; B-HCH; €-HCH.

5) pesticidy suma: aldrino, dieldrino, heptachloro, heptachlor-epoksido ir kity pesticidy suma.




6) Méginys konservuotas heksanu

7) policikliniai aromatiniai angliavandeniliai: benz(b)fluorantenas,

8) viena atskyrimo sistema, atskira injekcija
9) Méginys filtruotas 0.45 pm Filtru
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benz(k)fluorantenas, benz(ghi)perilenas ir inden(1,2,3-cd)pirenas

Tyrimy rezultatus patvirtino:
leva Mikalauskaité, Chemijos skyriaus vedéja

Protokola iédavé Klienty aptarnavimo skyriaus
darbuotojas:
Natalija Matu$ova, 2025-06-06
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